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Формат A3

Схема принципиальная речевого
оповещения

и обратной связи
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Система автоматизации и диспетчеризации для

управления инженерным оборудованием
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(16 шт .)
R.1.1.1 R.1.1.16

L=400 м
N=96 Вт
Лоутокс 21 нг (А)-FRLSLTx 1 х2х1,5

Линия 1 - R.1.1

Зона пожарного оповещения №1
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Пожарный пост, пом.1.138

S
nS

MHnN1-3м Z1-3м

СП1 СП1
R.n-n

V.n-n

П-166 М БПРУ .02

ШПС.*

СП1 (№1)

За
пу

ск

8

10

Микрофонная
консоль

Nобщ =606 Вт

SN1-2м
N2-2S м
N3-2S м
N4-2S м
SN5-2м

СП1 (№2)

(14 шт .)
R.2.1.1 R.2.1.14

L=200 м
N=28,5 Вт
Лоутокс 21 нг (А)-FRLSLTx 1 х2х1,5

Линия 2 - R.2.1

Зона пожарного оповещения №2

(40 шт .)
R.2.2.1 R.2.2.40

L=350 м
N=66 Вт
Лоутокс 21 нг (А)-FRLSLTx 1 х2х1,5

Линия 3 - R.2.2

(23 шт .)
R.2.3.1 R.2.3.23

L=350 м
N=37,5 Вт
Лоутокс 21 нг (А)-FRLSLTx 1 х2х1,5

Линия 4 - R.2.3

(36 шт .)
R.3.1.1 R.3.1.36

L=340 м
N=60 Вт
Лоутокс 21 нг (А)-FRLSLTx 1 х2х1,5

Линия 5 - R.3.1

(39 шт .)
R.3.2.1 R.3.2.39

L=320 м
N=66 Вт
Лоутокс 21 нг (А)-FRLSLTx 1 х2х1,5

Линия 6 - R.3.2

Зона пожарного оповещения №3

(32 шт .)
R.4.1.1 R.4.1.32

L=327 м
N=54 Вт
Лоутокс 21 нг (А)-FRLSLTx 1 х2х1,5

Линия 7 - R.4.1

(43 шт .)
R.4.2.1 R.4.2.43

L=360 м
N=72 Вт
Лоутокс 21 нг (А)-FRLSLTx 1 х2х1,5

Линия 8 - R.4.2

Зона пожарного оповещения №4

(29 шт .)
R.5.1.1 R.5.1.29

L=320 м
N=49,5 Вт
Лоутокс 21 нг (А)-FRLSLTx 1 х2х1,5

Линия 9 - R.5.1

(43 шт .)
R.5.2.1 R.5.2.43

L=380 м
N=76,5 Вт
Лоутокс 21 нг (А)-FRLSLTx 1 х2х1,5

Линия 10 - R.5.2

Зона пожарного оповещения №5

SNA-8521СR - 2шт.
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SNA-8521СR - 2шт.

VPn
М

VP.3-60мVP.4-95м

2

SNA-8521СR - 2шт.

VPn
М

VP.5-65мVP.6-100м

2

SNA-8521СR - 2шт.

VPn
М

VP.7-70мVP.8-105м

4

2

Кроссовая, пом.1.124

ТШ.СКС.2

Коммутатор ЛВС

UTP.1 - 50м

ОК.1 - 100м

Взаимосвязь оборудования обратной
связи для МГН в пожаробезопасных зонах

с сервером SPC-8FN в здании КПП

FO

Оптический кросс
(учтен ВСС)

Кроссовая, пом.1.039

Кабель 8ОВ ЛВС в здание

FO
Оптический
патч-корд

Оптический кросс
ExaLan

Примечание:
*- Оборудование и кабель учтены проектом АПС.

V.n Вызывная панель "Sonar SNA-8521C"

Условные графические обозначения оборудования

Поз. обозначение Наименование Примечание

SCx.y.z* Адресный релейный модуль "С2000-СП2 исп.02"СП2.02

        Примечание - В перечне условных обозначений:
x - номер прибора,
y - номер адресной линии связи,
z - номер адреса,
m- порядковый номер шлейфа,
e - номер зоны;
n - порядковый номер устройства.

Стойка речевого оповещения "Sonar"SnS

Re.m.n Настенный громкоговоритель, 3Вт "SWS-103W"

Настенный громкоговоритель, 6Вт "SWS-106W"

BIALm.n

Re.m.n

М V.n Вызывная панель "Sonar SNA-8521CR" (Зоны безопасности МГН)

Блок сопряжения П-166М БПРУ.02

Оповещатель  световой стробоскопический Маяк-12-СТ

Условные графические обозначения кабельных линий  

№ кабеля Марка кабеля Назначение Графическое
обозначение

Aх.y* Лоутокс 20нг(А)-FRLSLTx Адресная линия связи

Xn Лоутокс 20нг(А)-FRLSLTx 1x2х0,75 Линия светового оповещения

Примечание - В перечне условных обозначений:
x - номер прибора;
y - номер адресной линии связи;
z - номер адреса;
n - порядковый номер линии.

Vn Линия обратной связиСПЕЦЛАН UTP-3нг(А)-FRLSLTx
4х2х0,52

Оптическая линия связиВОЛС

Оповещатель световой "ОПОП 1-8" "Выход"

Rn Лоутокс 21нг(А)-FRLSLTx 1x2х1,5 Линия речевого оповещения

Оповещатель световой "ОПОП 1-8" "Выход + стрелка слево"

Оповещатель световой "ОПОП 1-8" "Выход + стрелка вправо"

П-166 М БПРУ .02

учтен в АПС

SCx.y.z* Адресный релейный модуль "С2000-СП1" учтен в АПССП1

BIALm.n

BIALm.n

BIALm.n

BSm.n Оповещатель  свето-звуковой Маяк-12-К

ПРОЕКТ

Объект

Организация

Сигналы КСИОН ВГО
VPN-канал не менее 256 Кбит/с

от оператора Ethernet с сопряжением
c ЕДДС г. ________
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Пожарный пост, пом.1.138

1 
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аж

СП2.02
SC.* (№1)

ШПС.*

АЛС от
КДЛ.*
12В от
ШПС.*

BIAL.1.1.1
(3 шт .)

BIAL.1.1.2 BIAL.1.1.3 BIAL.1.1.4 BIAL.1.1.6X1.1-150м

X1.2-150м

(3 шт .)
BIAL.1.2.1 BIAL.1.2.3 BIAL.1.2.4 BIAL.1.2.5 BIAL.1.2.6

СП2.02
SC.* (№4)

ШПС.*

АЛС от
КДЛ.*

12В от
ШПС.*

Кроссовая, пом.1.039

BIAL.3.1.1 BIAL.3.1.2 BIAL.3.1.3 BIAL.3.1.4

X3.1-70м
BIAL.3.1.5

2 
эт

аж
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аж

4 
эт

аж
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хэ
та

ж

BIAL.3.2.1 BIAL.3.2.2 BIAL.3.2.3 BIAL.3.2.4

X3.2-80м
BIAL.3.2.5

BIAL.4.1.1 BIAL.4.1.2 BIAL.4.1.3 BIAL.4.1.4

X4.1-90м
BIAL.4.1.5

BIAL.4.2.1

X4.2-60м
BS.4.2.2

(3 шт .)
BS.4.2.4

СП2.02
SC.* (№3)

СП2.02
SC.* (№2)АЛС от

КДЛ.*

BIAL.2.1.1 BIAL.2.1.2
(5 шт .)

BIAL.2.1.6 BIAL.2.1.7

X2.1-70м

X2.2-80м
BIAL.2.2.1 BIAL.2.2.2 BIAL.2.2.3

(6 шт .)
BIAL.2.2.8

СП2.02
SC.* (№7)

ШПС.*

АЛС от
КДЛ.*

12В от
ШПС.*

Кроссовая, пом.1.124

СП2.02
SC.* (№6)

СП2.02
SC.* (№5)АЛС от

КДЛ.*

BIAL.6.1.1 BIAL.6.1.2 BIAL.6.1.3 BIAL.6.1.4

X6.1-60м
BIAL.6.1.5

BIAL.6.2.1 BIAL.6.2.2 BIAL.6.2.3 BIAL.6.2.4

X6.2-70м
BIAL.6.2.5

BIAL.7.1.1 BIAL.7.1.2 BIAL.7.1.3 BIAL.7.1.4

X7.1-80м
BIAL.7.1.5

X5.1-60м
BIAL.5.1.1 BIAL.5.1.2 BIAL.5.1.3 BIAL.5.1.4 BIAL.5.1.5

X5.2-100м
BIAL.5.2.1

(3 шт .)
BIAL.5.2.3 BIAL.5.2.4 BIAL.5.2.5 BIAL.5.2.6

Примечание:
*- Оборудование и кабель учтены проектом АПС

 

ПРОЕКТ

Организация

Объект
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